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Υποσταθμός

Κολώνα

ΔΕΔΔΗΕ

 N2XSY 4X(1X50)mm2

1xNYY 3X35+16+16mm2

2xNYY 3X35+16+16mm2

3xNYY 3X35+16+16mm2

4xNYY 3X35+16+16mm2

5xNYY 3X35+16+16mm2

6xNYY 3X35+16+16mm2

7xNYY 3X35+16+16mm2

8xNYY 3X35+16+16mm2

ΕΡΓΟ:

ΣΧΕΔΙΟ

κλιµακα

Δ. ΓΙΑΚΑΣ αριθ. σχεδιου

ΗΛ4α
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚOY 396,9kW

Ε. ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ

Δ. ΓΙΑΚΑΣ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕΑΚΙ)   
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